Отговори на поставени въпроси
1.Трябва ли в офертата да се предвиди доставка на компресор?

Отговор:

Не е нужно да се офертира компресор за чист въздух.Ние ще си доставим такъв въздух от съществуващ компресор.

2.Изисква ли се сондата да е отопляема?

Отговор:

По техническо задание измерването се извършва директно (вътре ) в газохода. В момента монтираните кислородомери на други наши  котли имат подгряване само на циркониевата клетка.Конкретно за  кислородомери които ще предложите ,не можем да знаем на какъв принцип работят и дали ще им трябва отопление на сондата. Затова в техническото задание не сме споменавали никъде за отопление на сондата. 
